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GNOSTICS TECHNIQU s

vi e 1; ,95 10 03.15

~ Le10/03/2015

Bien : un Appartement

Adresse : HESPERIDE LERINS
avenue Georges Pompidou
06220 GOLFE JUAN (LE)

Numéro de lot : NC

Référence Cadastrale: NC

ji=

Madame Laville Jacquelinne

M. et Mme LAVILLE
HESP ERIDE Lg;(r:]h;z::enue Georges 52, avenue Charles Gounot
06220 GOLFE JUAN (LE) 33510 ANDERNOS-LES-BAINS

Date de visite : 10/03/2015
Opérateur de repérage : Lisnard Nicolas

AZUR EXPERTISE | ESPACE MASSIER, 52 avenue Georges Clemenceau 06220 Vallauris | Tél. : 06 69 40 83 18 - Fax : 0955105555
contacl@azurexperlise.com RCS : 511375768 | Compagnie d’assurance : ALLIANZ N* 80810451
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*NOTE DE SYNTHESE ; R
- RAPPORT N° LAVILLE 1195'10.03:15 SO 0 S [
Document ne pouvant en aucun cas étre annexé & un acte authentique
i 75 ~___INFORMATIONS GENERALES . 5
Type de bien : Appartement Lot n®: NC

Nombre de piéces : F3
Etage: Rez de chaussée

Adresse : HESPERIDE LERINS Section cadastrale : NC
avenue Georges Pompidou
06220 GOLFE JUAN (LE) Bati : OUI Mitoyenneté : OUI
Date du permis de construire : NC - Antérieur au 1 juiliet
1997
Propriétaire : Madame Laville Jacquelinne Date de construction : NC
3 - 5. . CONSTAT AMIANTE ; e i Lol

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et
produits susceptibles de contenir de I'amiante

-~ “ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES =

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite.

3 ; CERTIFICAT DE SUPERFICIE R

Superficie de la partie privative : 66,84 m?
Surface habitable : 66,84 m?

Ll

Tiwsooood ... o=n RCDIAGNOSTICELECTRICHE, = o = w@=—

e~ °F s

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou
lesquelles il est recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).

Azur EXPERTISE | ESPACE MASSIER, 52 avenue Georges Clemenceau 06220 Vallauris | Tél.: 06 69 40 83 18 - Fax : 0955105555
contact@azurexpertise.com RCS : 511375768 | Compagnie d’assurance : ALLIANZ N° 80810451

Note de Synthése
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s CERTIFICAT DE SUPERFICIES _
Article 54 de ia loi n® 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accés au logement et un urbanisme rénové modifiant 'article 46

de la loi n° 65-5657 du 10 juillet 1965
Article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 qui a modifié I'article R111-2 du CCH

AT AR

Articles 4-1
n DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du batiment : Appartement Adresse : HESPERIDE LERINS avenue Georges
Nombre de Piéces : F3 Pompidou 06220 GOLFE JUAN (LE)
Etage : Rez de chaussée
Numéro de lot : NC Propriété de:  Madame Laville Jacquelinne
Référence Cadastrale:  NC HESPERIDE LERINS avenue Georges

Pompidou
06220 GOLFE JUAN (LE)

Mission effectuée le : 10/03/2015
Date de l'ordre de mission : 10/03/2015

N° Dossier : Laville 1195 10.03.15C
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, est égale a :

Total Surface Privative : 66,84 m?
(Soixante-six métres carrés quatre-vingt-quatre)

Total Surface Habitable : 66,84 m?

(Soixante-six meétres carrés quatre-vingt-quatre)

EETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Piéce ou Local privstive | _pitvative. | tonre | - mopabie”
Entrée 9,26 m? 0,00 m? 9,26 m* 0,00 m?
Salle d'eauWC 2,60 m? 0,00 m? 2,60 m? 0,00 m?
Salle de Bains 4,29 m? 0,00 m* 4,29 m? 0,00 m?
Chambre n°®1 14,60 m? 0,00 m? 14,60 m? 0,00 m?
Chambre n°2 9,68 m? 0,00 m? 9,69 m? 0,00 m*
Séjour 21,20 m* 0,00 m? 21,20 m? 0,00 m?
Cuisine 5,20 m? 0,00 m? 5,20 m? 0,00 m*
Total 66,84 m? 0,00 m? 66,84 m? 0,00 m?
ANNEXES ET DEPENDANCES
Piéce ou Local . Surface non comptabilisée

Buanderie 4,04 m?

Veranda 2452 m?

Total 28,56 m?

La présente mission rend compte de 'état des superficies des lots désignes & la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que Ia structure et
la disposition des piéces ne sont pas transformmées par des travaux. La vérification de fa conformité au titre de propriété et au réglement de
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n’a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par Azur Expertise qu'a titre indicatif.

Rapport N* : Laville 1195 10.03.15C
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CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de I'entreprise Date d'établissement du rapport :
Fait & VALLAURIS le 10/03/2015
AZUR EXPERTISE Nom du responsable : Nicolas Lisnard
Goorhes o Nom du diagnostiqueur : Nicolas Lisnard

SIRET : 511 375768 00013 - APE 71208

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I'accord écrit de son signataire.
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'RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

CONTENANT DE L'AMIANTE PO

"ABLISSEMENT bu CONSTAT_ _

ETABLI AL'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI

Amcies R.1334-29-7, R.1334- 14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Decret
n°2011-629 du 3 juin 2011) ;
Arrétés du 12 décembre 2012 ;

INFORMATIONS GENERALES

A.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : un Appartement
Cat. du batiment: Habitation (Parties privatives
d'immeuble collectif d'habitation)

Nombre de Locaux : F3

Etage : Rez de chaussée

Numeéro de Lot : NC

Référence Cadastrale : NC

Date du Permis de Construire : NC - Antérieur au 1 juillet
1997

HESPERIDE LERINS avenue Georges

Pompidou

06220 GOLFE JUAN (LE)

Adresse ;

Escalier :
Batiment :
Porte :

Propriété de: Madame Laville Jacquelinne
HESPERIDE LERINS avenue Georges

Pompidou

06220 GOLFE JUAN (LE)

A.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE

Nom ; M. et Mme LAVILLE

Adresse : 52, avenue Charles Gounot
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Qualité : Propriétaire

Docu_rnents Aucun
fournis :
Moyens mis a

4 Aucun

disposition :

A.3 | EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : Laville 1185 10.03.15 A

Le repérage a été réalisé le : 10/03/2015
Par : Nicolas Lisnard

N° certificat de qualification : CPDI 0606
Date d'obtention : 02/12/2008

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par :

iCert

Date de commande : 10/03/2015

Date d'émission du rapport :
Accompagnateur :
Laboratoire d'Analyses :

Adresse laboratoire :

Numéro d'accréditation :

Organisme d'assurance
professionnelle :

Adresse assurance :

N° de contrat d’assurance

Date de validité :

10/03/2015
Le propriétaire
ITGA

PARC CLUB DU GOLF -
Batiment 14 - BP 225000
13796 AIX EN PROVENCE

ALLIANZ EUROCOURTAGE

7 place du Dome
TSA 21017
LA DEFENSE CEDEX

80810451
30/09/2015

Rapport N* : Laville 1185 10.03.15 A
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ECACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise Date d'établissement du rapport :

Fait 2 VALLAURIS e 10/03/2015
Cabinet ;: Azur Expertise

Nom du responsable : Nicolas Lisnard
Nom du diagnostiqueur : Nicolas Lisnard

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I'accord écrit de son signataire.
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CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits
susceptibles de contenir de I'amiante

Liste des locaux non visités et justification

[Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

| Aucun

Constat Amiante
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EEQOGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de 'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de I'annexe 13-9 du code de la santé
publique) :

Liste A de I'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des
matériaux de la liste A contenant de Pamiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une
surveillance périodique avec mesure d'empoussiérement. Cette disposition a pour objectif de mettre & la disposition des préfets
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux a venir et le respect des délais. Paraliélement, le propriétaire transmettra
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en ceuvre dans lattente des
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d’étre en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-
16)

Liste B de 'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Ar.t R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A
SONDER

1. Parois verticales intérieures

Murs et cioisons « en dur » et poteaux (périphériques et
intérieurs).
Cloisons (légeres et préfabriquées), gaines et coffres.

Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie,
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-
ciment, matériau sandwich, carton + plétre), coffrage perdu.
Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.
Planchers.

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Dalles de sol

3. Conduits, canalisations

et équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).
Clapets/volets coupe-feu
Portes coupe-feu.

Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets, volets, rebouchage.
Joints (tresses, bandes).

Vide-ordures. Conduits.
4. Eléments extérieurs
Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites,
. fibres-ciment),
Toitures.

Bardages et fagades légéres.
Conduits en toiture et fagade.

bardeaux bitumineux.

Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.

Rapport N°: Laville 1195 10.03.15 A
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CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 10/03/2015

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de I'amiante selon
la liste citée au programme de repérage.

Conditions specifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs ¢'est-a-dire n'entrainant pas de réparation, remise en
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséguence, les revétements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des materiaux
susceptibles de contenir de 'amiante ne peuvent pas étre déposés ou détruits.

Procédures de prélévement :

Les prélévements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de 'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matérie! de prélévement est adapté & I'opération & réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussigres est prévisible, le matériau ou produit est mouille a l'eau & l'endroit du prélévement (sauf risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélévement est stabilisé aprés
I'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants a usage unigue sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont & usage unique.

L'accés a la zone & risque (sphére de 1 & 2 metres autour du point de prélevement) est interdit pendant I'opération. Si
I'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mémes éguipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.
L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélévement, dans un double emballage individue! étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptibles d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelie, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local | B

C
—
A f) D
E
F
[N RAPPORTS PRECEDENTS . EL
Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.
B RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE - ~ — -~~~ i
LISTE DES PIECES-VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION - - .- e ——— —— - e
N° Local / partie d’'immeuble Visitée Justification
1 Entrée Oul Néant
2 Salle d'eawWC Oul Néant
3 Salle de Bains oul Néant
4 Chambre n°1 oul Néant
5 Chambre n°2 OuUl Néant
6 Séjour Oul Néant
7 Cuisine oul Néant
8 Buanderie Oul Néant
<] Veranda Oul Néant
10 Garage oul Néant
11 Cave Oul Néant

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

Rapport N* : Loville 1195 10.03.15 A 6/7
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AZUR @\ EXPERTISE

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Néant

LEGENDE

Présence A : Amiante N : Non Amianté | a? : Probabilité de présence d'Amiante
Etat de dégradation des F,C,FP BE : Bon état | DL : Dégradations locales | ME ; Mauvais état
Matériaux Autres matériaux | MND : Matériau(x) non dégradé(s) I MD : Matériau(x) dégradé(s)
Obligation matériaux de type 1  Faire réaliser une évaluation périodique de I'état de conservation

Flocage, calorifugeage ou faux- B . - - ; -

plafond 2 Faire réaliser une surveillance du niveau d’empoussiérement

(résultat de la grille d’evaluation) 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement

Recommandations des autres EP__ Evaluation périodique

matériaux et produits. AC1 Action corrective de premier niveau

(fesaitalide aigrille d'évaluation) AC2 Action corrective de second niveau

COMMENTAIRES

Néant

ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées a 'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme
substances cancérogénes avérées pour 'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est & l'origine de cancers (mésothéliomes,
cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable & I'évaluation et a la prévention des risques
liés & 'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter Y'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans l'immeuble. L'information des
occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel & la prévention du risque d'exposition a
I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de
remédier au plus tdt aux situations d'usure anommale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont été
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de
matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent &tre éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprés de votre
mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous consultez ia base de données «déchets»
gérée par TADEME directement accessible sur e site Interet www.sinoe.org
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'ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arréte du 7 décembre 2011, Arrété du 14 décembre 2009, Arrété du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la constructlon et
de I'habitation. Norme NF P 03-201 de mars 2012.

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS
o Localisation du ou des batiments

Désignation du ou des lots de copropriété : Appartement Descriptif du bien : Appartement
Adresse : HESPERIDE LERINS avenue Encombrement constaté : Aucun
Georges Pompidou 06220 GOLFE  gjt;ation du ot ou des lots de copropriété
JUAN (LE)
. Etage : Rez de chaussée
Nombre de Piéces: F3
Numéro de Lot : NC Mitoyenneté : oul Bati:  OUI

Référence Cadastrale : NC

Le site se situe dans une zone délimitée par arrété préfectoral
comme étant infestée par les termites ou susceptible de 'étre a court
terme.

B‘DESIGNATION DU CLIENT

Document(s) joint(s) : Constat antérieur

¢ Désignation du client
Nom / Prénom : M. et Mme LAVILLE
Qualité : Propriétaire
Adresse : 52, avenue Charles Gounot
33510 ANDERNOS-LES-BAINS

e Sile client n'est pas le donneur d'ordre :
Nom / Prénom :
Qualité :
Adresse :

Nom et qualité de Ia (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : Le propriétaire

P DESIGNATION DE L’OPERATEUR DE DIAGNOSTIC %

e |dentité de 'opérateur de diagnostic Organisme d'assurance
Nom / Prénom : Nicolas Lisnard professionnelle :
Raison sociale et nom de I'entreprise :
SAS AZUR EXPERTISE

Adresse : ESPACE MASSIER 52 av Georges Clemenceau N° de contrat d’assurance : 80810451
06220 VALLAURIS

N° siret : 51137576800013
N° certificat de qualification : CPDI 0606
Date d'obtention : 02/12/2008 Date de validité du contrat 30/09/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les d'assurance !
compétences sont cerlifiées par : iCert

ALLIANZ EUROCOURTAGE
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IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

Batiments et

arties de i !

D fimonte Ouvrages, ﬁfs”éisa:“g‘é’;”(az?es e Résultats du Diagnostic d’Infestation (3) *
visités (1)

Entrée Absence d'indice
Salle d'eau/WC Absence d'indice
Salle de Bains Absence d'indice

Chambre n®1 Absence d'indice
Chambre n°2 Absence d'indice
Séjour Absence d'indice
Cuisine Absence d'indice
Buanderie Absence d'indice
Veranda Absence d'indice
Garage Absence d'indice
Cave Absence d'indice
D
(1) Identifier notamment chaque batiment et chacune des piéces du batiment.
(2) Identifier notamment : Ossature, murs, planchers escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, .
(3) Mentionner les indices ou I'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
iy Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES)
N’AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION 4

Néant

IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D’ OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION

Néant
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AZUR@\ EXPERTISE Fﬂ

BTAOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelie d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégats,
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bati (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.),
posés & méme le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégéats sur éléments de bois ,
détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bati et pouvant étre altérés par les termites (matériaux
d'isolation, gaines électriques, revétement de sol ou muraux, etc.);

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, cablages, ventilation, joints de dilatation,
espaces créés par le retrait entre ies différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de I'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les magonneries doivent faire I'objet
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles
résultant de ['utilisation de poingons, de fames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.
3. Matériel(utilisé) :
Poingon, échelle, lampe torche...

ﬂ CONSTATATIONS DIVERSES

[[Absence d'indice d'infestation de termite aux abord de Ia construction
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de maniére générale pour information du
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d’en indiquer la nature, e nombre et la localisation précises. Sile donneur d’ordre le souhaite il fait
realiser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éiéments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

. RESULTATS

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite.

NOTE : = i

a R T | o S

Conformément a l'article L 133-6 du Livre ler, Titre Ill, Chapitre Il du code de la construction et de I'habitation, cet
état du batiment relatif a la présence de termites est utilisable jusqu'au 16/02/2018.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité a I'état relatif a la présence
de termites dans le batiment objet de la mission.

L'intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

. CACHET DE L’ENTREPRISE

Signature de 'opérateur Référence : Laville 1513 09.05.16 T
Faita: VALLAURIS le : 16/08/2017

AZUR EXPERTIS Visite effectuée le : 16/08/2017
Espace Massier - 523 onceay- | Durée de la visite :

e
5y

SO VAR o Nom du responsable : Nicolas Lisnard
el 0350710 5865~ Fax ; 09 55 10 55 65 Opérateur : Nom : Lisnard
Port.06 69 40 83 18

SIRET : 511 375768 00013 - APE 71208 Prénom : Nicolas

|

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I'accord écrit de son signataire.

Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé F'obligation de déciaration en mairie de I'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de
la construction et de I'habitation.

Nota 2: Conformément & l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif 4 la présence de termites n'a aucun lien de nature a porter atteinte & son
impartialité et & son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel & lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.
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AZUR EXPERTISE | ESPACE MASSIER, 52 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 06220 VALLAURIS | TEL. : 06 69 40 83 18 - FAX : 0955105555
RCS : 511375768 | COMPAGNIE D'ASSURANCE : HISCOX N° RCP0082311

| DIAGNOSTIC DE L'ETAT. DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 relatif 4 I'état de Pinstallation intérieure d’électricité
dans les immeubles 4 usage d’habitation.
Arrété du 8 juillet 2008 définissant le modéle et la méthode de réalisation
de I'état de Pinstallation intérieure d’électricité dans les immeubles 3 usage d’habitation.
Norme XP C16-600 d’Aoiit 2007. )

DESIGNATION DU OU DES IMMEUBLES BATI(S)

* Localisation du ou des immeubles bati(s) Type d'immeuble : @:s Appartement
Département : ALPES MARITIMES
Commune : GOLFE JUAN (LE) (06220)
Adresse : avenue Georges Pompidou
Lieu-dit / immeuble : HESPERIDE LERINS

O Maison individuelie

Propriété de : Madame Laville Jacquelinne
HESPERIDE LERINS avenue Georges
Pompidou

R&f. Cadastrale : NC
¢f. Cadastrale : N 06220 GOLFE JUAN (LE)

» Désignation et situation du lot de (co)propriété :

Etage : Rez de chaussée Année de construction : NC
N°delot: NC Année de linstallation : 1983

Distributeur d'électricité : EDF

Rapport n° : Laville 1195 10.03.15 ELEC

F IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE

identité du donneur d’ordre
Nom / Prénom : M. et Mme LAVILLE
Adresse : 52, avenue Charles Gounot
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
* Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de ’intéressé) :

=

Propriétaire de 'appartement ou de la maison individuelle :

Autre le cas échéant (préciser) O

F:IDENTIF_ICATION DE L'OPERATEUR

Identité de Popérateur :
Nom: Lisnard
Prénom : Nicolas
Nom et raison sociale de 'entreprise : Azur Expertise
Adresse : ESPACE MASSIER 52 av Georges Clemenceau
06220 VALLAURIS
N° Siret : 51137576800013
Désignation de la compagnie d’assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE
N° de police : 80810451 date de validité: 30/09/2015
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :iCert le 02/12/2008
N° de certification : CPDI 0606
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SYNTHESE DE L’ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE

Dans le cas d’un logement dans un immeuble collectif d’habitation, le diagnostic de 'installation intérieure
d électricité ne préjuge pas :

De I'existence d'une installation de mise 2 la terre située dans les parties communes de 'immeuble
collectif d’habitation (prise de terre, conducteur de terre, liaison équipotentiel principale, conducteur
principal de protection et sa dérivation dans le logement) ;

De adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de terre et le courant différentiel-résiduel
assigné (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels ;

De I'état de la partie d’installation électrique située dans les parties alimentant les appareils
d'utilisation placés dans la partie privative, ni de I'existence de I'ensemble des mesures de protection
contre les contacts indirects et surintensités appropriées.

O | rinstallation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie.

| L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il
est vivement recommandé d'agir afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt).

Les anomalies constatées concernent :

L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

La protection différentielle a I'origine de Iinstallation électrique et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise a 1a terre.

La prise de terre et l'installation de mise & la terre.

La protection contre les surintensités adaptée a la section des conducteurs, sur chaque circuit.
La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche

Les régles liées aux zones dans les iocaux contenant une baignoire ou une douche.

Des matériels électriques présentant des risques de contact direct

Des matériels électriques vétustes, inadaptés a l'usage

Des conducteurs non protégés meécaniquement

Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative
ou des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes

O ooooooRHA OH

La piscine privée

0

Autre (préciser) :

O Linstallation intérieure d’électricité n’était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de
fonctionnement du ou des dispositifs de protection & courant différentiel-résiduel n'ont pu étre
effectuées.

Ei:" Constatations diverses :

En immeuble collectif d'habitation, la présence d'une prise de terre, d'un conducteur de terre, de la borne ou
barrette principale de terre et du conducteur principal de protection n'est pas vérifié puisque situé dans les
parties communes.
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E}NOMALIES IDENTIFIEES

N ?ﬁ'de Libellé des anomalies Localisation Observation(s) j

Le dispositif assurant la
coupure d'urgence est placé &
B1.3g plus de 1,80 m du sol fini et
n'est pas accessible au moyen

de marches ou d'une estrade.

Le (les) socle(s) de prise de
courant placé(s) a 'extérieur ne
B3.3.10 a sont pas protégés par un

dispositif différentiel & haute

sensibilité < 30 mA.
Le courant assigné (calibre) de
la protection contre les

B43e surcharges.et cou_rts—c_:ircuits
) d'un ou plusieurs circuits n'est

pas adapté a la section des
conducteurs correspondants.
(1) Reférence des anomalies selon la norme XP C 16-600
L'intervention de I'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de I'installation au
moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de I'installation électrique ni
destruction des isolants des cables, hormis les exceptions mentionnées dans la fiche B4 de la norme XP C 16-600,
L'intervention du contréleur ne préjuge pas de I'usage et des modifications ultérieures de Finstallation électrique.

EZN INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
N° article (2) .. - Libellé des informations
B11a L'ensemble de I'installation électrique n'est pas protégé par au moins un dispositif différentiel 3
haute sensibiiité < 30 mA.
Bi11b L’ensemble des socles de prise de courant n'est pas de type & obturateur.

{2) Référence des informations complémentaires selon la nomme XP G 16-600

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N’AYANT
PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION :

Néant

25 TS A

.CACHET, DATE ET SIGNATURE

=] e

Cachet de I’entreprise Dates de visite et d’établissement de I'état
Visite effectuée le 10/03/2015
Date de fin de validité : 09/03/2018
AZUR EXPERTIS oz A
Espace Massier - 52-a7-Geot? ] Etat rédigé a VALLAURIS Le 10/03/2015

S AR S Nom : Lisnard Prénom : Nicolas
€l U500 5856 F3 55105565 Signature de Popérateur :
Port.06 69 40 83 18

SIRET : 511 375 768 00013 - APE 71208
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OBJECTIF DES DISPOSITIONS ET DESCRIPTION DES RISQUES ENCOURUS EN
FONCTION DES ANOMALIES IDENTIFIEES

Correspondance
avec le groupe
d’anomalies (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

B1

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible a I'intérieur du logement
permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la
fourniture de I'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de
coupure en cas de danger, d'incendie, ou d'intervention sur Finstallation électrique.

B2

Protection différentielle a 'origine de P'installation : Ce dispositif permet de protéger ies personnes
contre les risques de choc électrique lors d'un defaut d'isolement sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut étre la cause d‘'une électrisation, voire d'une
électrocution.

B3

Prise de terre et installation de mise 2 la terre : Ces éiéments permettent, lors d'un défaut
d'isolement sur un matériel électrique, de dévier a la terre Je courant de défaut dangereux qui en
résulte.

L'absence de ces &léments ou leur inexistence partielle, peut étre la cause d'une électrisation, voire
d'une électrocution.

B4

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit 3 cartouche
fusible, a l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et cables électriques contre
les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de
protection ou leur calibre trop élevé peut &tre & l'origine d'incendies.

B5

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet
d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, I'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui
peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

B6

Régles liées aux zones dans les jocaux contenant une baignoire ou une douche : Les régles de
mise en ceuvre de l'installation électrique & l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de
chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain larsque celui-ci est
mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d'une électrisation, voire d’une électrocution.

B7

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des
parties nues sous tension sont accessibles (matériels glectriques anciens, fils électriques dénudes,
bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un capot, matériels électriques cassés, ...)
présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

B8

Matériels électriques vétustes ou inadaptés a l'usage : Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop
anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre I'accés aux parties nues sous tension ou ne
possédent plus un niveau d'isolement suffisant.

Lorsqu'ils ne sont pas adaptés a l'usage que I'on veut en faire, ils deviennent trés dangereux lors de

leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d’électrisation, voire
d'électrocution.

B9

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties
privatives : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en ceuvre
comectement, le contact d’une personne avec la masse d'un matérel électrique en défaut ou une partie
active sous tension, peut &tre la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

B10

Piscine privée : les régles de mise en ceuvre de Tinstallation électrique et des équipements associés a
la piscine permettent de limiter le risque de chocs électrigues, du fait de la réduction de la résistance
électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut
étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600
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mFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

’_Correspondance
avec le groupe Objectif des dispositions et description des risques encourus

d’anomalies (2)

B11

L'objectif est d'assurer rapidement la mise hors tension de l'installation électrique ou du circuit

la défaillance occasionnelie des mesures classiques de protection contre les chocs électriques
l'usure nomale ou anormale des materiels, imprudence ou défaut d'entretien...).

Dispositif(s) différentiel(s) 2 haute sensibilité protégeant I'ensemble de I'installation électrique :

concerné, dés l'apparition d'un courant de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de

(tels que

par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant
entrainer des brulures graves et/ou I'électrisation, voire I'dlectrocution.

Socles de prise de courant de type a obturateurs : | 'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier

(2) Référence des informations complémentaires selon la norme XP C 16-600
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r DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE —- Logement (6.1)

Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrétés du 15 septembre 2006

INFORMATIONS GENERALES

N°de rapport : Laville 17 07.02.11 Date du rapport : 24/02/2011
Valable jusqu’au ; 24/02/2021 Date de visite :  07/02/2011
Type de batiment ; Immeuble Collectif Diagnostiqueur : Lisnard Nicolas
Nature : Appartement Signature :
Année de construction : 1983 & 1988
Surface habitable : 66,84 m? Catégorie : Habitation (Parties privatives d'immeuble
Adresse:  avenue Georges Pompidou ESPERIDE collectif d’habitation)

LERINS Batiment :

06220 GOLFE JUAN (LE) Etage : Rez de chaussée
Numéro de Lot ; NC Escalier :
Reférence Cadastrale : NC Porte :
Nombre de piéces : F3
Propriétaire : Propriétaire des installations communes (s"il y a lieu) :
Nom:  Madame Laville Jacquelinne Nom :
Adresse : ESPERIDE LERINS avenue Georges Pompidou Adresse :

06220 GOLFE JUAN (LE)

Bl CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE

Obtenues par la méthode 3CL, version V1 Sc, prix moyen des énergies indexés au 15/08/2006

Consommation en énergie finale . ., Frais annuels
. . Consommation en énergie primaire se "
détail ie et usage en e d
{ par énekralh‘] par {détail par usage en kWhe) ;'_‘?gle
[ Chauffage Electrique 3479,42 8976,91 315,24 €
Eau chaude sanitaire Electrique 1814,19 4680,62 118,65 €
Refroidissement
Consommations d’énergie pour les .
usages nsés 5293,61 13657,53 539,75 €

*colt éventuel des abonnements indus

Consommations énergétiques
{enélwg!epﬁnﬂire)potrlechatﬂaps.lapmduc&md'ew chaude sanitaire et ke
refroldissement

Emissions de gaz a effet de serre (GES)
pour le chaufiage, ta prod d'eau chaud itaire et lo refroidissement

Consommation conventionnelle 204,33 kWh,,/m2an

Batiment économe

3

2
kWhEP/m .an

Batiment énergivore 5

Estimation des émissions : 10,45 kdogcozim?an
Faible émission de GES

kgéqcoz /m2.an

>80 ' s GH

' |
Forte émission de GES

Rapport N*: Laville 17 67.02.11 DP
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K DESCRIPTIF DU LOT A LA VENTE ET DE SES EQUIPENENTS

C.1|DESCRIPTIF DU LOGEMENT

L

TYPE(S) DE MUR(S)
H
Intitulé Type St(:nrgce Donne sur .g_ § Isolation
w
Mur 1 Béton banché 15,5 Extérieur 20 Non isolé ]
TYPE(S) DE TOIT URE(S)
]
Intitulé Type g :g Donne sur isolation
»
Plafond 1 Dalle béton 66,84 Local chauffe Non isolé
TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS j
3
Intitulé Type £ E Donne sur Isolation
@
Plancher 1 Dalie béton 68 Teme-plein Peériode disolation : 1988-2000
TYPE(S) DE MENUISERIE(S)
g n Présence de Rempli e
- g ssag
Intitulé Type ;’t: E Donne sur volots en argon
Porte 1 Bois Opaque pleine 2 Circulation
Fenétre 1 Métallique - Fenétres avec du double vitrage 4/8/4 22 Extéreur Oui Non
C.2 | DESCRIPTIF DU SYSTEME DE CHAUFFAGE
3 g ~o
9 ] ] T =S o =
2 e g |e% g2 33 = Insp. SE
Type de systéme d’T:peie § .5 E §‘g 28 EE F >15 3:5
energ E 5 £ [€E| 83 @5 H ans 5§
o o ° ® s e =2 £ ©
iy £ &
Convecteurs électriques NF 94,05
€lectrique performance Electrique ,} Non | Non 66,84 Non individue)
catégorie C °
Types d’émetteurs liés aux systemesdeﬁéh'éﬁffaéé ;;Agcqn-.- » ) -
| C.3 [ DESCRIPTIF DU SYSTEME D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET DE CLIMATISATION ]
TYPE(S) DE SYSTEME(S) D'EAU CHAUDE SANITAIRE ;
® = c = .
g g g 83 53
Type de systéme Type d’énergie L g 2 g 22
£ g | 2| 93 28
C“amzmgﬁ‘fg“' installé Electrique 7128% | Non Individue!

Rapport N* : Laville 17 07.02.11 DP
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FYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CLIMATISATION - AUCUN -

|

C-4 | DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVE

LABLES - AUCUN - |

Quantité d’énergie d’origine renouvelable apportée au
batiment ;

Néant J

BN NOTICE D’INFORMATION

Pourguoi un diagnostic

*» Pourinformer le futur locataire ou acheteur ;

¢ Pour comparer différents logements entre eux :

* Pourinciter a effectuer des travaux d'économie d'énergie et
contribuer 4 la réduction des émissions de gaz 3 effet de
serme,

Consommation conventionnelie

Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées
pour des conditions d'usage fixées (on considére que les
occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour
des conditions climatiques moyennes du lieu. Ii peut donc
apparaitre des divergences importantes entre les factures
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle
pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de lhiver ou le
comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent
s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard.

Conditions standard

Les conditions standard portent sur le mode de chauffage
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes
de vacance du logement), le nombre d'occupants et leur
consommation d'eau chaude, Ia ngueur du climat local
(température de Vair et de I'eay potable & l'extérieur, durée et
intensité de Fensoleillement). Ces conditions standard servent
d’hypothéses de base aux méthodes de calcul. Certains de ces
paramétres font lobjet de conventions unifiées entre les
méthodes de calcul.

Constitution des étiquettes

La consommation conventionnelle indiquée sur I'étiquette

énergie est obtenue en déduisant de la consommation d’énergie
calculée, ia consommation d'énergie issue éventuellement
d'installations  solaires thermiques ou pour le  solaire
photovoltaique, ia partie d'énergie photovoltaique utilisée dans Ia
partie privative du lot.

Rapport N°: Laville 17 07.02.11 DP

Energie finale et énergie primaire

L'énergie finale est I'énergie que vous utilisez chez vous
(9az, électricité, fioul domestique, bois, ete.). Pour que
vous disposiez de ces énergies, il aura fallu jes extraire,
les distribuer, les stocker, les produire, et done dépenser
plus d’énergie que celle que vous utilisez en bout de
course,

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies
consommeées,

Usages recensés

Dans les cas ol une méthode de calcul est utilisée, elle
ne reléve pas I'ensemble des consommations d’énergie,
mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la
production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
du logement.

Certaines consommations comme I'éclairage, la cuisson
ou I'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les
étiquettes énergie et climat des batiments.

Variations des conventions de calcul

et des prix de I'énergie

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le
temps. La mention « prix de énergie en date du... »
indique la date de I'amété en vigueur au moment de
I'établissement du diagnostic,

Ele refiete les prix moyens des énergies que
I'Observatoire de I'Energie constate au niveau national.

Energies renouvelables

Elles figurent sur cette page de maniére séparée. Seules
sont estimées les quantités d’énergie renouvelable
produite par les équipements installés & demeure et
utilisées dans la maison.
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Conseils pour un bon usage

En complément de 'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non colteuses ou
trés peu coiteuses permettant d'économiser de I'énergie et de réduire les émissions de gaz a effet de serre. Ces mesures

concement le chauffage, I'eau chaude sanitaire et Je confort d’été.

Chauffage

* Regulez et programmez : La régulation vise a maintenir la
température a une valeur constante, réglez le thermostat & 19
T ; quant & la programmation, elle permet de faire varier
cetlte température de consigne en fonction des besoins et de
l'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le
chauffage durant linoccupation des piéces ou lorsque les
besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une
remontée rapide en température, on dispose d’un contrdle de
la température réduite que I'on régle généralement & quelques
3 & 4 degrés inférieurs a la température de confort pour les
absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on
conseille une température *hors gel® fixée aux environs de
8%T. Le programmateur assure automatiquement cette tache.

» Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 a
10 % d'énergie.

* Eteignez le chauffage quand les fenétres sont ouvertes,

* Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pigce
pendant la nuit.

* Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur
(radiateurs, convecteurs,...), cela nuit 4 la bonne diffusion de
la chaleur,

Eau chaude sanitaire

» Arrétez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation
(départs en congés, ...} pour limiter les pertes inutiles.
* Préférez Jes mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturele :

¢ Une bonne aération permet de renouveler I'air intérieur et
d'éviter la dégradation du bati par 'humidité.

o 1l est conseillé daérer quotidiennement le logement en
ouvrant les fenétres en grand sur une courte durée et
nettoyez réguliérement les grilles d'entrée d'air et les bouches
d’extraction 5'il y a lieu.

* Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous poutriez metire
votre santé en danger. Si elles vous génent, faites appel 4 un
professionnel.

Si voire logement fonctionne avec une ventilation mécanique
contrélée :
* Aérez périodiquement Je logement.

Rapport N*: Laville 17 07.02.11 DP

Confort d'été

* Ultilisez les stores et les voiets pour limiter les apports
solaires dans la maison je jour.

¢ Ouvrez les fenétres en créant un courant d'air, la nuit
pour rafraichir.

Autres usages

Eclairage :

s Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes ou fluorescentes).

s Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d’énergie, comme les lampes & incandescence ou les
lampes halogénes.

* Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
vasques...) ; poussiéreuy, ils peuvent perdre jusqu
40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel -

*» Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant
que quelques heures par jour  (téléviseurs,
magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d’électricité.

Electroménager (cuisson, réfrigération,...)

* Optez pour les appareils de classe A ou supérieure
(A+, A+, ),
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3l RECOMMANDATIONS D’AMELIORATION ENERGETIQUE ]

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant & réduire vos consommations d’énergie.

Les consommations, économies, efforts et refours sur investissement proposeés ici sont donnés 4 titre indicatif et
séparément les uns des autres.

Certains colits d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte.

-~

Enfin, il est & noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les codts moyens annoncés (subventions, crédit
d'imp6t, efc.). La TVA est comptée au taux réduit de 5,5 %.

b £ o E 2
28 @ A S . 0 [-%
' ope - e E £ 2 T3 E £
. Mesures d'amélioration o § to E 228 =
Projet 2% £5 o 559 T
3 E e =3 = 0%s f=4
>2 @ 2 2e @ ©
o [3] -]
g g > Wil [ B4 b4
20 £ £ Q
- . . . Rapidité du retour sur
Economies Effort d’investi t L N
¢ ffort d’inv ssemen investissement
¥ : moins de 100 € TTC/an € : moins de 200 € TTC DGO - moins de 5ans
YT : de 100 4 200 € TTC/an €€ : de 200 2 1000 € TTC O . de 5210 ans
: de 200 4 300 € TTC/an €EE€ : de 1000 & 5000 € TTC :de 10 4 15 ans
: plus de 300 € TTG/an €E€€ : plus de 5000 € TTC © : pus de 15 ans

Commentaires :

Néant

Les travaux sont a réaliser par un professionnel qualifié. —[

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.friparticuliers/PiE/iste eie.asp
Vous pouvez peut-étre bénéficier d'un crédit d'impdt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y !
www.impots.gouv.fr

Pour plus d'informations : www.ademe fr ou www.logement.gouv.fr

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet du Cabinet Etablissement du rapport :
Faita VALLAURIS le 24/02/2011
AZUR EXPERTISE Cabinet : Azur Expertise
Espace Massier - 52-a7 Gorre nasy.

Nom du responsable : Lisnard Nicolas

o (7 Nom du diagnostiqueur : Lisnard Nicolas

'orl.06 69 40 83 18 . A .
SIRET : 511 375 768 00013 - APE 71208 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences
sont certifiées par : iCert

N°de certificat de qualification : CPD} 0606

Date d’obtention : 02/12/2008

&0 B

Désignation de la compagnie d’assurance - HISCOX
N°de police : RCP0082311
Date de validité : 31/03/2011
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